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Nachweis
Verhalten von natiirlichen Rauch- und
Warmeabzugsgeradten

Priifung der Warmebestidndigkeit

Priifbericht 10-001465-PR01-Rev.

aumdiller aumatic GmbH
Steinerne Furt 58a
Auftraggeber

86167 Augsburg

Produkt Nattrliches Rauch- und Warmeabzugsgeréat

Bezeichnung "Ferralux NRWG"

 AuRenab '
ukena m?;s;?g ‘1‘2‘98 mm x 2598 mm

Flﬂge'a“’ﬁﬁgg"f;ﬁ 1200 mm x 2500 mm
Hehte O8RS 1140 mm x 2440 mm

Rahmenmaterial thermisch getrennte Aluminium-Profile

Bauart einflligeliges Drehfenster einwérts 6ffnend

Einbauart \Wandeinbau 90°

Antrieb Kettenantrieb "KS2 Links/Rechts 800 mm"

Besonderheiten -

Priifung der Warmebesténdigkeit

Warfl Natlrliche Rauch- und
)l Warmeabzugsgeridte NRWG

Erreichte Klassifizierung
nach DIN EN 12101-2:2003-09 Anhang G
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Grundlagen

DIN EN 12101-2:2003-09:
Rauch- und Warmefreihaltung
Teil 2: Bestimmung fiir natirli-
che Rauch- und Warmeab-
zugsgerate

Priifung der Warmebestandig-
keit nach Anhang G. Klassifi-
zierung nach Abschnitt 7.5.
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Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis des Verhaltens von
nattirlichen Rauch- und War-
meabzugsgerate (NRWG) unter
Warmewirkung.

Dieser Priifbericht ist kein bau-
aufsichtlicher Verwendbarkeits-
nachweis!

Giltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schliellich auf den gepriiften
und beschriebenen Probe-
korper.

Verdffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prif-
dokumentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 25 Seiten
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Anlage 3 (Messstellenplan)
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