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Nachweis

Verhalten von natiirlichen Rauch- und
Warmeabzugsgeraten

Prifung der Funktionssicherheit

Prifbericht 838 37094-1

Auftraggeber

Produkt-
bezeichnung

Blendrahmen-
auBenmaB (B x H)

Flagelrahmen-
auBenmaB (B x H)

Rahmenmaterial
Bauart
Antrieb

Besonderheiten
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Stephan Lechner, Dipl.-ing. (F}\;g(}\ def

aumduller aUmatic GmbH
Steinerne Furt 58a

86167 Augsburg

"Ferralux NRWG PK 39"
1246 mm x 2448 mm

1200 mm x 2400 mm
"thermisch getrennte Aluminium-Profile,

Schiico AWS 57 RO"

"einflligliges Dachfenster, QUSWQns offnend”
"Spindelantriebe PLA 8-500 S3 Tandem "
"NRWG mit Doppelfunktion zur Luftung"
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Grundlagen

DIN EN 12101-2 : 2003-08
Rauch- und Warmefreihaltung
Teil 2: Bestimmung f0r
natlirliche Rauch- und Warme-
abzugsgerate

Priifung der Funktionssicherheit
nach Anhang C.

Klassifizierung nach Abschniit
el

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis der aufgefiihrien
Eigenschaft fir natirliche
Rauch- und
Warmeabzugsgerate (NRWG)
nach EN 12101-2:2003-09. Die
ermittelten Ergebnisse kénnen
vom Hersteller ais Grundlage
fir den hersiellereigenen
zusammenfassenden {TT-
Bericht verwendet werden. Die
Festlegungen aus EN 12101-
2:2003-09 sind zu beachten.
Dieser Priifoericht ist kein bau-
aufsichtlicher Verwendbar-
keitsnachweis!

Giltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepriiften
und beschriebenen Probe-
korper.
Verdifentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt .Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prifdokumen-
tationen".

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten

1 Gegenstand

2 Durchfithrung

3 Einzelergebnisse
Aniage 1 (Zeichnungen)
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